
N°.....................
foglio N° ......... di .....
data  ........................
Dis. ..........................
Visto ........................

IT - ES  
FR - TR - RU

A) - Posizionare tutti i componenti rappresentati nel disegno seguendo lo schema di montaggio allegato.
 - Poner todos los componentes representados en el dibujo siguiendo el esquema de montaje adjunto. 
 - Positionner tous les composants représentés sur les croquis en suivant le schéma de montage ci-joint. 
 - Verilen montaj şemasına uygun olarak parçaları çizimde gösterilen yerlerine yerleştirin.
 - Разместить все компоненты, показанные на чертеже, согласно приложенной монтажной схеме.
B) - A montaggio ultimato assicurarsi che tutte le connessioni siano a tenuta.
 - Una vez concluido el montaje asegurarse de que todas las conexiones sean estancas.
 - A montage achevé, assurez-vous que tous les branchements soient étanches 
 - Monte ettikten sonra tüm parçaların su geçirmez olduğundan emin olun.
 - По окончании монтажа проверить, что все соединения герметичны.
C) - Collegare elettricamente  il "VPS" seguendo lo schema elettrico presente nel kit.
 - Realizar la conexión eléctrica ateniéndose al esquema eléctrico presente en el KIT.
 - Brancher électriquement selon le schéma électrique qui se trouve dans le KIT
 - KIT’in içinde bulunan kablolama diyagramına uygun olarak elektrik bağlantılarını yapın.
 - Выполнить электроподключение согласно электросхеме, входящей в КОМПЛЕКТ.

- MONTAGE KIT CONTROLE D’ ETANCHEITE’ VPS ... SOUS VANNES LANDIS VGD 20...
- LANDIS VGD 20... GAZYOLU ÜZERİNDEKİ VPS GAZ KAÇAK TEST CİHAZININ MONTAJI
- МОНТАЖ КОМПЛЕКТА ПРОВЕРКИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ VPS НА КЛАПАНЫ LANDIS VGD 20...
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MONTAGGIO KIT CONTROLLO TENUTA VPS 
SU VALVOLE LANDIS VGD 20...

MONTAJE DEL KIT DE CONTROL DE LA ESTANQUEIDAD 
VPS PARA LAS VÁLVULAS LANDIS VGD 20... 
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